
90

200

0.1

326,55 GRES

HOLL

5

16,07

SEKRETARIAT

0.6

7,94 GRES

OBSŁUGI

0.7

4,75 GRES

DOZORCÓW

0.9

9,50

6

16,02

DYREKTORA

GABINET

S.4

11,42

PEDAGOGA

POKÓJ

WYKLADZINA

S.3

12,06

PIELĘGNIARKI

GABINET 

GRES

S.5

15,69

NAUCZYCIELI W-F

POKÓJ

PVC

HP

0.5

7,97 GRES

DYŻURKA

0.2

11,25 GRES

WIATROŁAP

POMIESZCZENIE

0.4

5,78 GRES

TECHNICZNE

POMIESZCZENIE

GRES

0.8

2,39 GRES

NAUCZYCIELI

WC

POMIESZCZENIE

Uwaga:

1. W celu wyregulowania instalacji na kanałach należy zamontować przepustnice.

2. Wszystkie kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnice.

3. Na kanałach należy zamontować rewizje.

4. Należy przewidzieć system podpoór do montażu kanałów wentylacyjnych.

5. Podłączenie uzasilania rządzeń wentylacyjnych według branży elektrycznej.

6. Instalacje wentylacji mechanicznej należy koorynować z pozostałymi branżami

7. Podłączenie urządzeń technologicznych według wytycznych producenta.

Legenda:

- kanał nawiewny

- kanał wywiewny

506 m

3

/h

500x200

380 m

3

/h

400x200

- kratka wentylacyjna nawiewna/ wywiewna

8. Zamontowane nawiewniki w oknach w przypadku działania instalacji mechanicznej 

należy zamknąć.


